GENERAL

ANALOG ODA TERMOSTATI

HT 100
KULLANIM KILAVUZU

ISIPARK, iriin dzellikleri ve kullanim kilavuzuyla ilgili degistirme ve gelistirme hakkini sakii tutar.
*Tum degisikler icin www.generallife.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

www.generallife.com.tr




GENEL OZELLIKLER

HT 100 kablolu oda termostatidir. Kullanici oda termostatini ihtiyaci olan
sicakliga ayarlayip daha konforlu ve ekonomik isinma saglar.

« Saglam paslanmaz yapi

« Sikgdvde tasarimi

« Kolay sicaklik kalibrasyon ayari
« ON/OFF kontrol

TEKNIK VERILER
Anahtarlama Yik Akimi 10 A - 220V (AC)
Olciim Hassasiyeti +1°C
Galisma Araligi 5.0°C/ 35°C

HT 100 MONTAJI

Oda termostatinizi evinizin salonu veya oturma odas gibi yasam alaninizda
sk kullandiginiz bir odaya yerlestiriniz. Oda termostatini kapi girisi,
pencere kenari gibi hava sirkiilasyonunun gok oldugu yerlere ve isi
tnitelerine (kalorifer petedi, sémine vb.) yakin, dogrudan giines 1511 alan
yerlere monte etmeyiniz. HT 100'Un duvar askisini sokmek icin altta
bulunan vidalan gevsetiniz. Sokilen duvar askisini yerden 150 cm
yilkseklige sabitleyiniz.
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HT 100 BAGLANTI SEMASI
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SICAKLIK KALIBRASYON AYARI

Hassas bir termometre ile ayni ortamda yaklasik 5 dakika bekledikten
sonra HT 100 ayar potu cevirilerek tik sesi geldigi konumda birakilir.
Daha sonra potun iizerindeki plastik ¢ikarilarak altta gériilen oka hassas
oda termostatinin gosterdigi sicaklik degeri gelecek sekilde yerine
takilir.

OLCULER
Termostat boyutu: 78 mm x 85 mm x 34 mm




UYGUNLUK BEYANI

Merkezi ve tiretim yeri, Fatih Mah. 1188 Sk. No:13/A Sarnig - Gaziemir -
iZMIR - TURKIYE adresinde olan ISIPARK IG VE DIS TiC. INS. ISITMA
SISTEMLERI OTO. SAN. A.S. firmasi agagida adi ve 6zellikleri verilen CE ile
isaretlenmis trtindin, belirtilen direktif hiikimlerini kapsadigini beyan eder.

Marka : GENERAL Life
UrinAdi : HT 100
Uriin Tipi : Analog Oda Termostati

Uyumlu Direktifler:

Elektromanyetik Uyumluluk Yonetmeligi 2004/108/AT (EMC EN 301 489-
1-3-17v1.9.2)

Algak Gerilim Yonetmeligi 2006/95/AT (LVD EN 60950-1:2006/A2:2013)

Ek bilgi: Bahsi gecen tiriin on/off ¢ikist olan kombilerle birlikte kullanilabilir
ve direktiflere uyumluluk yalmizca Grinii kapsar. ISIPARK, sistemin
tamaminin direktiflere uyumlulugundan sorumiu degildir. Onayimiz
alinmadan driin izerinde degisiklik yapildiginda bu beyan gecerli degildir.
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GARANTI SARTLARI

1-Garanti siiresi, cihazlar ve aparatlanin teslim tarihinden itibaren baslar ve
tretim hatalarina karsi 2 yil garantilidir.

2-Cihazlar ve aparatlar firmamizda calisir durumda misteriye teslim edilir.
Yerinde devreye almak servis iicretine tabidir.

3-Garanti dahili kapsaminda bulunan cihazlar ve aparatlann onanmi,
firmamizin anlagmali oldugu tasima sirketi ile gonderiimesi sonucu
firmamizda gerceklestirilir. Yerinde servislerde, servis personelinin ulagim,
konaklama gideri misteriye aittir. Yolda gecen mesai stiresi bedeli servis
licretine eklenerek tahsilati pesin yapilir.

4-Cihazlar ve aparatlarnin bakimi firmamizda yapilir. Cihazlar ve aparatlarin
bakimicin firmamiza gelis-gidis ulagim ve tagima ticretleri miisteriye aittir.
5-Garanti siiresi devam eden cihazlar ve aparatlarin arizalanmasi
durumunda, arizanin migteri ya da dretici hatasindan kaynaklanip
kaynaklanmadigi firmamizda test edilir, firmamizin diizenleyecegi raporla
bildirilir.

6-Garanti siiresi devam eden cihazlar ve aparatlarin dretici kaynakli
hatalarinin tespiti durumunda, misteri degisim talebinde bulunabilir veya
asin bir masraf gerekmedigi takdirde, cihazlar ve aparatlann onarnm
masraflarinin tamamen dretici tarafindan karsilanarak onariimasini
isteyebilir.

7-Garanti siiresi devam eden cihazlar ve aparatlann hatalarinin misteri
kaynakli olmasi tespiti durumunda, tim masraflar misteriye aittir.
8-Muisteri, garanti stresinin basladi§i tarihten itibaren cihazlar ve




aparatlarda bulunan ayiplardan haberdar oldugunu belirtmezse veya
haberdar olmasinin beklendigi durumlarda 6. Maddeden yararlanamaz.
9-Cihazlar ve aparatlarin kullamm kilavuzunda yer alan hususlara aykir
kullaniimasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsami digindadir.
10-Cihazlar ve aparatlan, misteri tarafindan darp edilir, kirilir veya cizilirse
garanti kapsami digindadir.

11-Uretici firmanin onayi olmadan, baska marka ve modellere ait cihazlar ve
aparatlann kullaniimasi sonucu olusan hasarlar garanti kapsami digindadir.
12-Asidik ve rutubetli ortamlarda caligip paslanma, oksitlenme ve sivi
temasindan dolayi olusacak hatalar garanti kapsami disindadir.

13-Cihazlar ve aparatlanin nakliyesi esnasinda meydana gelebilecek
hasarlar garanti kapsami digindadir. Musteri isterse nakliye sigortasi
yaptirabilir.

14-Sebeke geriliminden / hatall elektrik tesisatindan kaynaklanan hasarlar
garanti kapsami digindadir.

15-Yangn, sel, deprem vs. gibi miicbir sebeplerden kaynaklanan arizalarda
cihazlar ve aparatlar garanti kapsami digindadir.

16-Cihazlarin ve aparatlann biitin parcalan dahil olmak izere tamami
firmamizin garantisi kapsamindadir.

17-Cihazlar ve aparatlarin garanti siiresi icerisinde arizalanmasi
durumunda, tamirde gegen sire garanti sirresine eklenir. Malin tamir siiresi
20 is giiniinii gegmez. Bu siire, mala iliskin arizanin servis istasyonuna,
servis istasyonunun olmamasi durumunda, malin saticisi, bayii, acentesi,
temsilciligi, ithalatgisi veya imalatgisi — dreticisinden birine bildirim

tarihinden itibaren baslar. Tiketici ariza bildirimini; telefon, faks, e-posta,
iadeli taahhitlii mektup veya benzeri bir yolla yapmasi mimkiindir. Ancak,
uyusmazlik halinde ispat yiikimluligu tilketiciye aittir. Malin arizasinin 20 is
giindi icerisinde giderilmemesi halinde, imalatgi-tretici veya ithalatc; malin
tamiri tamamlanincaya kadar, benzer ozelliklere sahip bagka bir mali
tiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir.

18-Tiiketicinin onarim hakkini kullanmasina ragmen malin;

-Tiiketiciye teslim edildigi tarihten itibaren garanti siresi i¢inde kalmak
kaydiyla, bir yil icerisinde en az dort defa veya imalatci-iiretici ve/veya
ithalatci tarafindan belirlenen garanti siresi icerisinde alti defa
arizalanmasinin yani sira, bu arizalann maldan yararlanamamay sirekli
kilmasi,

-Tamiriicin gereken azami stirenin agiimasi,

-Firmanin servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamasi
halinde sirasiyla saticisi, bayii, acentesi temsilciligi ithalatcisi veya imalatci-
(ireticisinden birisinin diizenleyecegi raporla arizanin tamirinin mimkiin
bulunmadiginin belirlenmesi, bedel iadesi veya ayip oranda bedel indirimi
talep edebilir.

19-Misteri, sikayet ve itiraz bagvurulanni tiketici mahkemelerine veya
tilketici hakem heyetlerine yapabilir.

20-Garanti belgesi, garanti siiresi boyunca misteri tarafindan
saklanmalidir. Belgenin kaybolmasi durumunda ikinci bir belge verilmez.
Kaybolmasi durumunda cihazlar ve aparatlarin onarim ve degisimleri ticreti
karsiliginda yapilacaktir.




www.generallife.com.tr



